wOJT GMINY
SOSNIE
woj. wielkopolskie

Soénie, dnia 2019-11-20

08.6220.2.2019

DECYZJA 2/2019
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
U. z 2016 r. poz. 71), wzwigzku zart. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku PCWO Energy Projekt Sp. z o.0. ul.
Sw. Leonarda 9, 25-311 Kielce o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dzialce
o nr 28/2 w miejscowosci Soénie, gmina So$nie- Sos$nie A”

orzekam:
I.  Brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na
srodowisko.

II. Konieczno$¢ nalozenia dodatkowych warunkéw i wymagan okreslonych w art. 84
ust. 1a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko:

1) Pod budowe farmy fotowoltaicznej przeznaczyé¢ do 2,40 ha powierzchni dzialki o nr
ewid. 28/2, obrgb Sosnie, gmina Sosnie.

2) Zastosowa¢ moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjne;.

3) Wykona¢ ogrodzenie azurowe bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 0,2m
przerwy migdzy ogrodzeniem a gruntem.

4) Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowaé
wykopy, a uwi¢zione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsca.
Taka samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

5) Koszenie roslinnosci pokrywajacej teren elektrowni prowadzi¢ w okresie od 1 sierpnia do
konca lutego.

6) Panele stoneczne montowa¢ w odlegtosci minimum 0,8m od powierzchni ziemi.

7) Zorganizowaé zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony S$rodowiska, a w
szczeg6lnoscei zapewni¢ dodatkowe, nizej wymienione zabezpieczenia uniemozliwiajace
przedostawanie si¢ zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego.

8) Miejsca postoju maszyn 1 urzgdzen budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi,
utwardzi¢ i uszczelni¢ oraz wyposazy¢ w maty sorbujace.

9) W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczen do srodowiska wodnego, stale
prowadzi¢ kontrole stanu technicznego maszyn i urzadzen pracujacych na terenie
budowy.

10) Zabezpieczy¢ miejsca tankowania pojazdow i maszyn oraz zaopatrzy¢ te miejsca w
$rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty).



11) W trakcie prac budowlanych chroni¢ otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed
mozliwoscig przedostania si¢ zanieczyszczen.

12) Zapewni¢ szczelno$¢ powierzchni w szczegdlnosci w strefach rozktadu i magazynowania
materiatdéw budowlanych.

13) Przerwane sieci drenarskie nalezy odbudowa¢ w taki sposob, aby zapewnié¢ odpowiednie
odwodnienie gruntow przylegtych.

14) Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i oséb przebywajacych na terenie budowy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie przenosnych sanitariatow (sanitariaty powinny posiadaé
szczelne zbiorniki na $cieki) opréznianych przez wyspecjalizowane firmy.

15) Odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w
warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbidr przez uprawnione firmy.

16) W przypadku montazu transformatora olejowego wyposazy¢ stacje transformatorowg w
szczelng mis¢ moggcg pomiesci¢ minimum 100% zawartosci oleju, zapewniajaca
zatrzymanie wszelkich wyciekéw oraz uniemozliwiajaca przedostanie si¢ zanieczyszczen
do $rodowiska gruntowo-wodnego.

17) Do utrzymania czystodci paneli fotowoltaicznych uzywaé wylgcznie czystej wody
(zdemineralizowanej) bez dodatku srodkéw myjgcych (detergentdw).

18) Wody opadowe lub roztopowe odprowadzi¢ do gruntu w sposéb niepowodujacy szkéd na
terenach sgsiednich.

II.  Charakterystyke przedsigwzigcia okresla zalacznik nr 1 stanowigcy integralng cze§é
niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2019 r, PCWO Energy Projekt Sp. z 0.0. ul. Sw. Leonarda 9, 25-311
Kielce wystapit do Wojta Gminy Sosnie z wnioskiem o wydanie decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,.Budowie farmy fotowoltaiczne;
zlokalizowanej na dziatce o nr 28/2 w miejscowosci Sosnie, gmina Sosénie- Soénie A”.

Teren na ktorym planowane jest przedsigwzigcie nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 52
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), wige kwalifikuje sie jako
przedsigwzigcie moggce znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérego obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Wojt Gminy So$nie na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
pismem znak: 08.6220.2.2019 z dnia 22.08.2019 r. zawiadomit strony o wszczeciu
postgpowania zmierzajgcego do wydania decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko Wojt Gminy Soénie wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie
Wielkopolskim o opini¢ w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko. Panfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Ostrowie Wielkopolskim pismem ON-NS.72.2.39.2019 z dnia 30.08.2019 r. wyrazit opinie, ze



przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsigwziecia na sSrodowisko nie jest wymagane.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem WOO-1V.4220.1074.2019.NB.1
z dnia 06.09.2019 r. rowniez wyrazil opinig¢, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko, wskazujac jednoczesnie na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw: pod budowe farmy
fotowoltaicznej przeznaczy¢ do 2,40 ha powierzchni dziatki o nr ewid. 28/2, obreb Soénie,
gmina Sosnie, wykona¢ ogrodzenie azurowe bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 0,2m
przerwy migdzy ogrodzeniem a gruntem, na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed
rozpoczgeiem prac kontrolowaé wykopy, a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié
w bezpieczne miejsca. Takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopow, koszenie roslinnosci pokrywajacej teren elektrowni prowadzié w okresie od 1
sierpnia do konca lutego, panele stoneczne montowaé w odleglosci minimum 0,8m od
powierzchni ziemi, w przypadku zastosowania transformatora olejowego, wyposazyé go w
szczelng mis¢ olejowg o pojemnosei pozwalajgcej pomiesci¢ cata objetosé oleju znajdujacego sie
w transformatorze oraz pozostatosci po ewentualnej akeji gasniczej, w przypadku koniecznosci
mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystaé do tego celu wylgcznie wode, bez uzycia
detergentow. Warunki wskazane w powyzszych opiniach zostaly okreslone w niniejszej decyzji.
W zwigzku ze zmiang ustawy o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, tut. organ
wystapit w toku postgpowania o opini¢ takze do Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wroctawiu. Dy1ekt01 Zarzadu Zlewni Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wroctawiu pismem WR.RZS.435.1184.2019.NR z
dnia 10 pazdziernika 2019 r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko oraz wskazuje na konieczno$¢ wykonania niezbednych wymagan: zorganizowaé
zaplecze budowy zgodnie z wymogami ochrony s$rodowiska, a w szczegdlnosci zapewnié
dodatkowe, nizej wymienione zabezpieczenia uniemozliwiajgce przedostawanie sig
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego, miejsca postoju maszyn i urzadzen
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego
substancjami ropopochodnymi, utwardzi¢ i uszczelni¢ oraz wyposazyé w maty sorbujace, w celu
zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczei do $rodowiska wodnego, stale prowadzié
kontrole stanu technicznego maszyn i urzadzen pracujacych na terenie budowy, zabezpieczy¢
miejsca tankowania pojazdéw i maszyn oraz zaopatrzy¢ te miejsca w $rodki do neutralizacji
substancji ropopochodnych (sorbenty), w trakcie prac budowlanych chronié otwarte wykopy
przed ich zalaniem oraz przed mozliwodcig przedostania si¢ zanieczyszczen, zapewnié
szczelno$¢ powierzchni w szczegdlnosci w strefach rozkladu i magazynowania materiatéw
budowlanych, przerwane sieci drenarskie nalezy odbudowaé w taki sposdb, aby zapewnié
odpowiednie odwodnienie gruntéw przylegtych, potrzeby sanitarne ekip budowlanych i os6b
przebywajgcych na terenie budowy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie przenosnych sanitariatow
(sanitariaty powinny posiada¢ szczelne zbiorniki na $cieki) opréznianych przez
wyspecjalizowane firmy, odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do
tego miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do $rodowiska
substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbiér przez uprawnione firmy, w
przypadku montazu transformatora olejowego wyposazy¢ stacje transformatorowa w szczelng
mis¢ mogaca pomiesci¢ minimum 100% zawartosci oleju, zapewniajacg zatrzymanie wszelkich
wyciekéw oraz uniemozliwiajgcg przedostanie si¢ zanieczyszezen do $rodowiska gruntowo-
wodnego, do utrzymania czystosci paneli fotowoltaicznych uzywaé wylgcznie czystej wody
(zdemineralizowanej) bez dodatku Srodkéw myjacych (detergentéw), wody opadowe lub
roztopowe odprowadzi¢ do gruntu w sposéb niepowodujacy szkdd na terenach sasiednich.



Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1,0
Mwp wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie czesci dziatki ewidencyjnej nr 28/2,
obreb Soénie, gmina So$nie, powiat ostrowski, wojewddztwo wielkopolskie o calkowitej
powierzchni 24,65 ha. . Planowa farma fotowoltaiczna zlokalizowana bedzie na czgsci dziatki na
powierzchni okoto 2,40 ha w tym powierzchnia obje¢tg zabudowg — okofo 1,1 ha. Na czesci
dzialki od strony $rodkowo-wschodnie planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej ,, Sosnie
B” o mocy do 1,0 MWp. Instalacje ww. farm fotowoltaicznych bedg posiada¢ wiasng
infrastrukture techniczng i beda mogly powstawaé oraz funkcjonowaé niezaleznie od siebie.
Pozostata powierzchnia dziatki nadal bedzie wykorzystywana jako grunty orme. Podstawowym
celem planowanej inwestycji bedzie produkcja energii elektrycznej ze Zrédet odnawialnych —
energii slonecznej oraz przylaczenie do krajowej sieci elektroenergetycznej w miejscu
wskazanym przez operatora sieci. W celu realizacji planowanych zamierzen inwestycyjnych
przewiduje si¢ budowg instalacji skladajgcej si¢ z jednostki wytworezej, czyli zespotu ogniw
fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 250 do 350 Wp w ilosci do 4.000 szt., faczonych w
zespoly zwane panelami fotowoltaicznymi montowanych na konstrukeji wsporczej- stelazach
mocowanych (kotwionych) bezposrednio w grupie. Panele o wysokosci do 5Sm i kacie nachylenia
15-45 stopni bedg montowane w rzgdach oddalonych odpowiednio od siebie. Instalacja
fotowoltaiczna wyposazona zostanie w niezbgdng armature energetyczng umozliwiajgeg odbidr,
konwersje i dalszy przesyl wytworzonej energii elektrycznej skladajgcg si¢ z inwertow,
transformatoréw, licznikéw, string-box’éw, falownikéw, uktadéw sterujacych i nadzorujgcych
oraz kabli i przewodow o ré6znym przekroju umozliwiajacych polaczenie ze sobg wszystkich
elementéw elektrowni. Na terenie elektrowni zostanie wykonana stacja transformatora typu
kontenerowego. W budynku stacji zainstalowane zostang: rozdzielnia $redniego napigcia (SN),
rozdzielnia niskiego napigcia (nn), tablica pomiarowa oraz jeden lub dwa transformatory suche
lub olejowe stuzgce do zwigkszenia napigeia z 0,4 kV do 15 kV. W ramach budowy elektrowni
fotowoltaicznej zostang wykonane niezbgdne obiekty towarzyszacej infrastruktury technicznej:
ogrodzenie, oswietlenie, droga dojazdowa, drogi i place wewngtrzne, systemy monitoringu. Na
terenie farmy fotowoltaicznej przewiduje si¢ budowg kontenerowego magazynu energii, w
ktérym zainstalowane zostang: dwukierunkowy przeksztattnik energii elektrycznej, baterie
litowo-jonowe, system zarzadzania praca urzadzen energetycznych. Projektowana farma
fotowoltaiczna pracowaé bedzie w zasadzie bezobstugowo, z okreslong kontrolg techniczno-
eksploatacyjna. Na etapie realizacji przedsigwzigcia $cieki bytowe pochodzgce od pracownikéw
zatrudnionych na budowie gromadzone beda w szczelnych osadnikach przenosnych
sanitariatow, np. typu TOI-TOL, skad okresowo wywozone bgda przez specjalistyczna firme¢ do
oczyszczalni $ciekow. Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie beda powstawaly scieki
przemystowe. Panele fotowoltaiczne bedg okresowo myte woda destylowang lub czystg wodg
dowozong bezposrednio beczkowozami. Do mycia paneli nie bedg stosowane detergenty. Wody
odpadowe luz roztopowe niewielkich powierzchni utwardzonych, stacji transformatorowej,
magazynu energii. Drog i placow wewnetrznych oraz powierzchni paneli fotowoltaicznych
odprowadzane bedg powierzchniowo na tereny przylegte biologicznie czynne. Powierzchnia
przylegtego terenu oraz naturalne uksztattowanie terenu zapewniajg przejgcie ww. wod.

Biorgc pod uwage art. 63 ust. 1 ustawy oo$, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalg
przedsiewziecia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robdt zwigzanych z jego realizacja,
prawdopodobiefistwo, ~czas trwania, zasieg oddziatywania, powigzania z innymi
przedsigwzigciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodno$é biologiczna,
emisje i ucigzliwo$ci zwigzane z eksploatacjg przedsigwzigcia, ggstos¢ zaludnienia wokot
przedsiewzigcia oraz usytuowanie przedsigwzigcia wzglgdem obszaréw wymagajgcych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw rodlin, grzybow i zwierzgt, ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac sie do w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. ¢ ustawy o0o$, zgodnie z k.i.p.
przedsiewziecie zaplanowano do realizacji w otoczeniu gruntéw ornych. Bezposrednie
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sasiedztwo planowanego przedsigwzigcia stanowia gruntu rolne.. Wnioskodawca podal, ze
najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci okoto 350m na poludniowy
zachéd od terenu zainwestowania. Zrodlem emisji hatasu beda przede wszystkim urzadzenia
montazowe oraz pojazdy poruszajace si¢ po terenie zainwestowania. Wszystkie prace zostang
ograniczone do pracy dnia. Beda to jednak oddziatywanie krétkotrwate i odwracalne. Jedynym
emitorem hatasu na etapie eksploatacji bedzie transformator o mocy 1MW, ktory bedzie
umieszczony w komorze. Wnioskodawca nie planuje stosowania kontenera z wentylacjg
mechaniczna. Panele fotowoltaiczne nie bgda wymagaty chtodzenia mechanicznego. Chlodzenie
paneli odbywa¢ si¢ bedzie poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego. Biorge
powyzsze pod uwage, w szczegolnosci cechy i parametry przedsigwzigcia oraz posadowienie
stacji transformatorowej w znacznej odleglosci od terenéw chronionych akustycznie, nie
przewiduje sie, aby realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia mogta wigza¢ si¢ z przekroczeniami
dopuszczalnych pozioméw hatasu i pol elektromagnetycznych w srodku, okreslonych w
przepisach szczegdtowych.

W zwigzku z zapisami art.63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos, dotyczacych ryzyka
wystapienia powaznej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorac pod uwage rodzaj
planowanego przedsiewzigeia, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i sosowanych
technologii, nalezy stwierdzi¢, ze nie nalezy ono do zaktadéw o duzym lub zwigkszonym ryzyku
wystapienia powaznej awarii okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzgledniajgc realizacje i
eksploatacj¢ przedsigwzigeia zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, ryzyko
wystapienia katastrofy budowalnej bgdzie ograniczone. Teren planowanego przedsigwzigeia nie
jest potozony w strefie zagrozenia powodziowego, w strefie zagrozonej mozliwoscig wystgpienia
osuwisk oraz ruchéw skorupy ziemskiej. Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ wystgpienia
katastrofy naturalnej Przedsigwzigcie bedzie dostosowane do zmieniajgcych sig warunkéw
klimatycznych i mozliwosci zdarzen ekstremalnych. Przyjete rozwigzania techniczne, w tym
konstrukcja paneli oraz zastosowane materialy posiadajgce odpowiednie atesty i certyfikaty
ogranicza mozliwos¢ przedsiewzigcia na zmiany klimatu. Ponadto przedsigwzigcie przyczyni sig
do zwigkszenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmnigjszenia emisji
zanieczyszczen do atmosfery z innych Zrédel, co wplynie na mitygacj¢ zmian klimatu.

Biorgc pod uwage kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy oos, z k.i.p.
wynika, ze cksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wigzala si¢ ze stalym
zapotrzebowaniem na wode. Zgodnie z trescig k.i.p. mycie przeprowadzane bgdzie za pomocg
czystej wody, bez uzycia detergentow. Wody opadowy i roztopowe nie bedg ujmowane w
systemy kanalizacyjne lecz beda infiltrowaé w grunt w obrgbie przedmiotowego terenu. W
przypadku zastosowania transformatora olejowego, pod transformatorem zostanie zamontowana
szczelna misa, moggca zmagazynowaé calg objetos¢ oleju. Przyjete przez Wnioskodawce
rozwiazania ograniczajgce ewentualny negatywny wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne,
zostaly zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej opinii.

Majac na uwadze zapisy art. 63 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy oo$, na podstawie
k.ip. ustalono, ze na dzialce objetej wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach planowana jest budowa kolejnej farmy fotowoltaicznej przylega¢ bedzie od
zachodniej strony do farmy Sosnie — B. Przedsigwzigcia nie bedg ze sobg powigzane
technologicznie. Biorgc pod uwage charakter i skalg¢ przedsigwzig¢ oraz ztozonos¢ ich
oddziatywania, nie przewiduje si¢ znaczacych powigzan z innymi przedsigwzigciami, w
szczegblnosci ponadnormatywnego oddzialywania skumulowanego.



W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 00§ ustalono, ze gospodarowanie odpadami
na etapie realizacji zadania i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia odbywac si¢ bgdzie
na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegdtowych. Na etapie prac
wykonawczych zrédlem powstania odpadéw bgdg roboty ziemne oraz prace zwigzane z
montazem paneli. Z uwagi na specyfikacje przedsigwzigcia nalezy uzna¢, ze farma
fotowoltaiczna na etapie eksploatacji nie bedzie stanowi¢ znaczacego Zroédia powstawania
odpadéw. Powstawaé beda jedynie odpady zwigzane z utrzymaniem i konserwacjg paneli oraz
ewentualnymi pracami remontowymi. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych bedzie to niemozliwe lub z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych nieuzasadnione, odpady mogg by¢ unieszkodliwione. Majac
na uwadze powyzsze nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu planowanego przedsigwzigcia na
$rodowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, e, f, g, h, i, j wymienionej ustawy,
majac na wzgledzie lokalizacje i charakter planowanego przedsigwzigcia nie jest zlokalizowany
na obszarze wodno-blotnych, w strefach chronionych uje¢ wod i na obszarach ochronnych
zbiornikéw wod $rédladowych, na obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego , gorskiego oraz
lesnych. Z k.i.p. nie wynika, ze przedsiewzigcie zlokalizowane bylo na obszarach o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne , kulturowe oraz archeologiczne, nie bgdzie zlokalizowane na
obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W Zwiazku z realizacjg przedmiotowego
przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ przekroczenia standardow jakosci  Srodowiska.
Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach o duzej gestosci zaludnienia.

Uwzgledniajac kryteria, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 lit. ¢ ustawy oo$ nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wigzata si¢ z nadmiernym
wykorzystaniem zasoboéw naturalnych oraz znaczacym negatywnym wplywem na réznorodnosé
biologiczng.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oos, na podstawie przedstawionych
materialoéw stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod przedsigwzigeie zlokalizowany zostanie na
obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, ktéry nie ma obecnie obowigzujgcych
zakazow, na obszarze Natura 2000 - obszarze majgcym znaczenie dla Wspélnoty Ostoja nad
Barycza PLH020041 i w odlegto$ci 300m od obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Baryczy
PLB020001. Ponadto planowana elektrownia bedzie si¢ znajdowa¢ w ponadregionalnym
korytarzu ekologicznym GKPdC-17 ,,Stawy Milickie" oraz na obszarze waznym dla ptakow
., Wielkopolska czgs¢ Doliny Baryczy w tym: stawy przygodzickie i okoliczne tgki, stawy
Mozdzanow, tgki odolanowskie", wyznaczonym na podstawie opracowania przygotowanego
przez Przemystawa Wylegate, Stanistawa Kuzniaka oraz Pawla T. Dolatg ,,Obszary wazne dla
ptakéw w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie wojewodztwa wielkopolskiego"
zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. Przedmiotowe
przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na gruncie ornym i jego realizacja nie bgdzie sig¢ wigzac z
wycinkg drzew lub krzew6w. W otoczeniu przedsigwzigcia znajdujg sig grunty rolne, lasy oraz
rzeka Kobylarka przeptywajaca w odlegtoéci okoto 100m na péinoc od planowanej elektrowni.
Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia teren elektrowni porosniety bedzie roslinnoscia trawiastg,
ktora bedzie wykaszana. W celu ochrony ewentualnych ptakéw lggowych natozono w opinii
warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsigwzigcia poza okresem
legowym ptakéw, ktory dla wigkszosci gatunkow ptakdéw krajobrazu rolniczego przypada
przecigtnie od 1 marca do 31 lipca. Ponadto wpisano warunek montazu paneli stonecznych na
wysokos¢ co najmniej 0,8m nad ziemig co pozwoli dotrzymaé wskazany termin koszenia
rodlinnodci, umozliwi ptakom wyprowadzenie lggéw, roslinom zawigzanie nasion, a takze
pozwoli ograniczy¢ zacienienie paneli stonecznych przez roslinnos¢. Nie przewiduje si¢
stosowania herbicydéw. Polaczenie elektrowni z ogélnokrajows siecig energetyczng wykonane
zostanie jako kablowe podziemne. W celu ochrony zwierzat na etapie prowadzenia prac
ziemnych oraz w celu umozliwienia migracji drobnym zwierzgtom na etapie eksploatacji
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przedsigwziecia w niniejszej opinii zobowigzano Wnioskodawce do regularnych kontroli
wykopéw, uwalniania uwigzionych w nich zwierzat oraz warunek wykonania azurowego
ogrodzenia bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 0,2m przerwy migdzy ogrodzeniem, a
gruntem. Aby ograniczy¢ efekt ol$nienia wskazano na konieczno$¢ zastosowania paneli
stonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej. Zgodnie z mapg ewidencji gruntéw teren inwestycji
stanowi Iake, jednak faktyczne, obecne uzytkowanie tego terenu to pole uprawne. W zwigzku z
powyzszym na terenie przedsigwzigcia nie wystgpujg siedliska przyrodnicze bedgce
przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja nad Barycza PLH020041, ani siedliska
ptakéw legowych z powodu ktorych wyznaczono obszar wazny dla ptakéw. Majgc na wzgledzie
lokalizacje planowanego przedsiewzigcia na gruncie ornym, brak koniecznosei wycinki drzew i
krzewow oraz realizacje przedsiewziecia zgodnie z nalozonymi w opinii warunkami, nie
przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze,
w tym na réznorodno$¢ biologiczng, rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji
wystepujacych gatunkow, a w szczegdlnosci chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkéw
ro$lin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na
obszary chronione, a w szczegélnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki ro$lin, grzybéw i
zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, ani
pogorszenia integralnosci obszaréw Natura 2000 lub powigzania z innymi obszarami. Ponadto
przedsiewziccie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na cigglosé
korytarzy ekologicznych i funkcjg ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasigg, wielkos¢ i zlozonos¢
oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$¢ i odwracalnodé,
mozliwoéci  ograniczenia oddziatywania, a takze mozliwo$¢ powigzan z innymi
przedsiewzigciami ustalono, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie pociggnie za sobg
zagrozen dla §rodowiska i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgraniczne oddziatywaé
na $rodowisko.

7 uwagi na charakter i stopien ztozonosci oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko
oraz brak znaczaco negatywnego wplywu na obszaru wymagajace specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystgpowanie gatunkow roélin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w opinii Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu dla przedmiotowego przedsigwzigeia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Biorac powyzsze pod uwage, Wojt Gminy Soénie, uwzgledniajgc opini¢ sanitarng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Wielkopolskim, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej we Wroclawiu stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. W zwigzku z tym, iz ustawa zostala
znowelizowana Organ odstgpil od wydania postanowienia zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko oraz
niektoérych innych ustaw.

7 uwagi na brak okreSlenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko, nie zachodzita koniecznos¢ zapewnienia mozliwosci udziatu
spoleczenstwa w postgpowaniu, stosownie do zapisow art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko.

Nastepnie Woéjt Gminy Sos$nie na podstawie art. 10 § 1. Kodeksu postgpowania
administracyjnego pismem znak: 0S.6220.2.2019 z dnia 21.10.2019 r. zawiadomil strony o
zakoficzeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz o
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mozliwosei zapoznania si¢ i wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodéw i materiatléw oraz
zgloszonych zadan w ww. sprawie. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag do
przedmiotowej sprawy.

W zwigzku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom zazalenie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Wéjta Gminy Sosnie w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo do zrzeszenia si¢ odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeszeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron

Zalgcznik nr 1:
Charakterystyka przedsigwzigcia

Otrzymujg:

PCWO Energy Projekt Sp. z0.0. ul. Sw. Leonarda 9, 25-311 Kielce

Bielski Rafal,,

Bielska Beata,

Rospgk Rafal,

. Swiecicki Krzysztof,

Swigcicka Urszula,

Czolnik Zbigniew,

Gminna Spétka Wodna ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sos$nie, Pomoc administracyjna - Marek Zawidzki
Gmina Sognie ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie, Inspektor ds. drogownictwa - Martyna Rychlik
10. Gwiazdowicz Dariusz,

11. Gwiazdowicz Magdalena,

12. Powiatowy Zarzad Drég, Ostrow Wlkp. Ul Staszica 1, 63-400 Ostréw Wlkp.

13. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw,
14. Nadlesnictwo Antonin, Antonin ul. Wroclawska 11, 63-421 Przygodzice,

15. a/a.
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Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wroclawiu.
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Zalgcznik nr 1
Do decyzji nr 2/2019 Wajta Gminy So$nie
z dnia: 20.11.2019 r.

znak: 0S.6220.2.2019

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy
1,0 Mwp wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng na terenie czgsci dziatki ewidencyjnej nr
28/2, obreb Sosnie, gmina Sosnie, powiat ostrowski, wojewédztwo wielkopolskie o catkowitej
powierzchni 24,65 ha. . Planowa farma fotowoltaiczna zlokalizowana bgdzie na czgéei dziatki
na powierzchni okolo 2,40 ha w tym powierzchnia objeta zabudowa — okoto 1,1 ha. Na czgsci
dzialki od strony $rodkowo-wschodnie planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej ,, Sosnie
B” o mocy do 1,0 MWp. Instalacje ww. farm fotowoltaicznych beda posiadaé wiasng
infrastrukture techniczng i beda mogly powstawaé oraz funkcjonowac niezaleznie od siebie.
Pozostala powierzchnia dziatki nadal bedzie wykorzystywana jako grunty orne.
Podstawowym celem planowanej inwestycji bgdzie produkcja energii elektrycznej ze zrédet
odnawialnych — energii stonecznej oraz przytaczenie do krajowe;j sieci elektroenergetycznej w
miejscu wskazanym przez operatora sieci. W celu realizacji planowanych zamierzen
inwestycyjnych przewiduje si¢ budowg instalacji sktadajace;j si¢ z jednostki wytwérczej, czyli
zespohu ogniw fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 250 do 350 Wp w ilosci do 4.000
szt., laczonych w zespoly zwane panelami fotowoltaicznymi montowanych na konstrukeji
wsporczej- stelazach mocowanych (kotwionych) bezposrednio w grupie. Panele o wysokosci
do 5m i kacie nachylenia 15-45 stopni bedg montowane w rzgdach oddalonych odpowiednio
od siebie. Instalacja fotowoltaiczna wyposazona zostanie w niezbgdng armaturg energetyczng
umozliwiajaca odbiér, konwersje i dalszy przesyl wytworzonej energii elektrycznej skiadajaca
si¢ z inwertéw, transformatoroéw, licznikéw, string-box’6w, falownikow, uktadow sterujacych
i nadzorujacych oraz kabli i przewodéw o réznym przekroju umozliwiajacych potgczenie ze
soba wszystkich elementow elektrowni. Na terenie elektrowni zostanie wykonana stacja
transformatora typu kontenerowego. W budynku stacji zainstalowane zostang: rozdzielnia
$redniego napiecia (SN), rozdzielnia niskiego napigcia (nn), tablica pomiarowa oraz jeden lub
dwa transformatory suche lub olejowe stuzace do zwigkszenia napigcia z 0,4 kV do 15kV. W
ramach budowy elektrowni fotowoltaicznej zostang wykonane niezb¢dne obiekty
towarzyszacej infrastruktury technicznej: ogrodzenie, oswietlenie, droga dojazdowa, drogi i
place wewngtrzne, systemy monitoringu. Na terenie farmy fotowoltaicznej przewiduje sig
budowe kontenerowego magazynu energii, w ktorym zainstalowane zostang: dwukierunkowy
przeksztattnik energii elektrycznej, baterie litowo-jonowe, system zarzadzania praca urzadzen
energetycznych. Projektowana farma fotowoltaiczna pracowaé bedzie w  zasadzie
bezobstugowo, z okreslong kontrola techniczno-cksploatacyjna. Na etapie realizacji
przedsigwziecia $cieki bytowe pochodzgce od pracownikéw zatrudnionych na budowie
gromadzone bedg w szczelnych osadnikach przenoénych sanitariatow, np. typu TOI-TOI, skad
okresowo wywozone bedg przez specjalistyczna firm¢ do oczyszczalni $ciekéw. Na terenie
planowanego przedsigwziecia nie bedg powstawaty $cieki przemystowe. Panele fotowoltaiczne
bedg okresowo myte woda destylowana lub czysta wodg dowozong bezposrednio



beczkowozami. Do mycia paneli nie beda stosowane detergenty. Wody odpadowe luz
roztopowe niewielkich powierzchni utwardzonych, stacji transformatorowej, magazynu
energii. Drog i placow wewnetrznych oraz powierzchni paneli fotowoltaicznych odprowadzane
beda powierzchniowo na tereny przylegle biologicznie czynne. Powierzchnia przylegtego
terenu oraz naturalne uksztattowanie terenu zapewniajg przejgcie ww. wod. Przedsiewzigcie
zaplanowano do realizacji w otoczeniu gruntéw ornych. Bezposrednie sgsiedztwo planowanego
przedsiewziecia stanowig gruntu rolne.. Wnioskodawca podal, ze najblizsza zabudowa
mieszkaniowa zlokalizowana jest w odleglosci okoto 350m na poludniowy zachéd od terenu
zainwestowania. Zrodtem emisji hatasu bedg przede wszystkim urzadzenia montazowe oraz
pojazdy poruszajgce si¢ po terenie zainwestowania. Wszystkie prace zostang ograniczone do
pracy dnia. Beda to jednak oddziatywanie krotkotrwate i odwracalne. Jedynym emitorem
hatasu na etapie eksploatacji bedzie transformator o mocy 1MW, ktéry bedzie umieszczony w
komorze. Wnioskodawca nie planuje stosowania kontenera z wentylacja mechaniczng. Panele
fotowoltaiczne nie bedg wymagaty chtodzenia mechanicznego. Chtodzenie paneli odbywac sig
bedzie poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego. Biorac powyzsze pod uwage, W
szczegblnosci cechy i parametry przedsigwzigeia oraz posadowienie stacji transformatorowe;j
w znacznej odlegtosci od terenéw chronionych akustycznie, nie przewiduje si¢, aby realizacja
i eksploatacja przedsiewzigcia mogta wiazag si¢ z przekroczeniami dopuszczalnych pozioméw
hatasu i pol elektromagnetycznych w $rodku, okreslonych w przepisach szczegétowych.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wigzata si¢ ze stalym
zapotrzebowaniem na wode. Zgodnie z tredcig k.i.p. mycie przeprowadzane bgdzie za pomoca
czystej wody, bez uzycia detergentow. Wody opadowy i roztopowe nie bedg ujmowane w
systemy kanalizacyjne lecz beda infiltrowaé w grunt w obrgbie przedmiotowego terenu. W
przypadku zastosowania transformatora olejowego, pod transformatorem  zostanie
zamontowana szczelna misa, moggca zmagazynowaé cala objetos¢ oleju. Przyjete przez
Whioskodawce rozwigzania ograniczajgce ewentualny negatywny wplyw na Srodowisko
gruntowo-wodne, zostaly zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej opinii. T

Teren przeznaczony pod przedsiewziecie zlokalizowany zostanie na obszarze Parku
Krajobrazowego Dolina Baryczy, ktéry nie ma obecnie obowigzujacych zakazow, na obszarze
Natura 2000 - obszarze majacym znaczenie dla Wspélnoty Ostoja nad Baryczg PLH020041 i
w odleglosci 300m od obszaru specjalnej ochrony ptakéw Dolina Baryczy PLB020001.
Ponadto planowana elektrownia bedzie si¢ znajdowa¢ w ponadregionalnym korytarzu
ekologicznym GKPdAC-17  ,,Stawy Milickie" oraz na obszarze waznym dla ptakow
., Wielkopolska cz¢$¢ Doliny Baryczy w tym: stawy przygodzickie i okoliczne faki, stawy
Mozdzan6éw, tgki odolanowskie", wyznaczonym na podstawie opracowania przygotowanego
przez Przemystawa Wylegale, Stanistawa Kuzniaka oraz Pawla T. Dolatg ,,Obszary wazne dla
ptakéw w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie wojew6dztwa wielkopolskiego"
zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego. Przedmiotowe
przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane na gruncie ornym i jego realizacja nie bedzie si¢ wigzac
7 wycinkg drzew lub krzewow. W otoczeniu przedsigwzigcia znajdujg si¢ grunty rolne, lasy
oraz rzeka Kobylarka przeptywajaca w odleglosci okoto 100m na péinoc od planowanej
elektrowni. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia teren elektrowni porosnigty bedzie
ro§linnodcia trawiasta, ktéra bedzie wykaszana, W celu ochrony ewentualnych ptakéw
legowych natozono w opinii warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji
przedsiewziecia poza okresem lggowym ptakow, ktéry dla wigkszosci gatunkow ptakow
krajobrazu rolniczego przypada przecigtnie od 1 marca do 31 lipca. Ponadto wpisano warunek
montazu paneli stonecznych na wysokosé co najmniej 0,8m nad ziemia co pozwoli dotrzymac
wskazany termin koszenia roslinnosci, umozliwi ptakom wyprowadzenie lggow, roslinom
zawigzanie nasion, a takze pozwoli ograniczy¢ zacienienie paneli stonecznych przez roslinnosé.




